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EDTTAL N.o 16712021
Mandato 201712021

- Edital dos resuttados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano,

relativos ao 1.o Trimestre de 2021 -

No âmbito do n.o 2, do artigo 17.o, do Decreto-lei n.o 306/2007 de27 de agosto, na sua redação atuale da alínea

g), do n.o 2, do artigo 61.o, do Decreto-lei n.o 19412009 de 20 de agosto, a entidade gestora em baixa, Município

de Santa Cruz,íica compelida a publicitar, trimestralmente, por meio de editais afixados nos lugares próprios ou

na imprensa regional e na lnternet, os resultados analíticos obtidos nas análises de demonstração.

Para o efeito, se torna público esses resultados, relativos ao í.o Trimestre de2021, que compõem os quadros

em anexo.

Para constar, se lavrou o presente Edital (que integra no seu conjunto, 19 folhas) e outros de igual teor que vão

ser afixados nos locais de estilo.

Paços do Concelho de Santa Cruz,25 de junho de 2021

Câmara, (1)

José Miguel Velosa Barreto Ferreira Alves

MA/HT

advém do Despacho N" 21512017 (Fixação e Nomeação de Vereadores a Tempo lnteiro), de 17 de outubro de 2017, publicitâdo pelo Edital no 180120'17, com os seguintes Pelouros:

Jornal da Madeira de 12 de novembro, páqinas '14 e 1 5.
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Praçâ Dr. João Abêl dê FÍeitas, 9100-157 Santa CÍuz, MadeiÍa
www.cm-santacruz.pt I geEl@cm-santacruz.pt
Telefone 291 520 100 | Fdx 291524 062
NrPC 511 244 681



Zona de Abastecimento do Sistema Adutor Machico - Funchal

Parârnetros de Controlo de Rotina 1

Pârâmetro
N.'de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

Yô de enálisês
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias ColiÍormes [uÍc/100 mL] 16 100 >1 00 0 0 86 3 (i)

Desinfetante Residual [mg/L Clr] 16 100 0,80 0,30 '100 0

Escheichia coll [ufc/í00 mL] 16 100 >100 0 0 86 3 (i)

Praça Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacÍuz.pt I gêral@cm-santacruz.pt
Têlêfone 291 520 100 | Fox 297524062
N|PC 511 244 681

g$'ìg

H

Parâmetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alumínio [pg/L Al] 13 100 145 <10 200 100 0

Cheiro [Fator de diluição a 25oC] 13 100 <1 <,1 â '100 0

Clostidium peiingens [ufc/100 mL] 13 100 U 0 0 100 n

Condutiüdade [pS/cm a 20oC] 13 100 430 oo 2500 100 0

Cor [mg/L PtCo] 13 100 <5 <5 20 100 0

Enterococos [uÍc/100 mL] 13 100 0 0 n 100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 13 100 9,1 7,8 >6,5e<9,5 100 n

N.o de colónias a 22"C [ufclmLl 13 100 >300 0 100 0

N.o de colónias a 36oC [uÍc/ml] 13 100 205 0 100 0

Sabor [Fator de diluição a 25'C] 1 3 (ii) 100 <1 <,| J 100 U

Tunação [UNTI 13 100 0,5 <0.5 4 100 U

Parârnetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
N.o de análises

preústas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de

ViolaçõesMáximo MÍnimo

1,2ìicloroetano tpS/Ll(.) 0 3,0

Amónio [mg/L NHo] 100 <0.04 <0.04 0,50 100 0

Antimónio tr.rg/L Sbl(-) 0 5,0

Arsénio [pg/L As](-) 0 10

Benzeno tpS/Ll(") 0 1,0

Boro [mg/L B](.) 0 '1,0

Bromatos [mg/L BrOl(-) 0 10

Cádmio [ms/L Cd](-) ô 5,0

Cálcio [mg/L Ca] 100 12 12 100

Chumbo [ug/L Pb] 100 <3 <3 10 100

Cianetos Img/L Cn](.) 0 50

Cloreto de Vinilo [pg/L] 100 <0.1 0 <0.,l0 0,s0 100 0

Cloretos [mg/L Cl](") 0 250

Cobre [mg/L Cu] 100 <0,2 <0,2 2,0 '100 0

Crómio [pg/L Cr](") 100 <1,0 <1,0 50 100 0

Dureza total [mg/L CaCOI 100 83 83 100

Ferro [pg/L Fe] 't00 150 '150 200 100 o
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Parârnetros de Controlo de lnspeção

PaÍâmetro
N." de análises

prevstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Pâremétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Fluoretos [mg/L F](.) 0 1,5

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (pg/L) 1 100 <0,02 <0,02 0,10 100 0

Manganês [pg/L Mn] 1 100 <1,6 <1,6 50 100 0

Magnesio [mg/L Mg] 1 100 13 13 100 0

Mercúrio [ug/L Hg](-) 0 1,0

Níquel [mg/L Ni] 1 100 <4 <4 20 100 0

Nitratos [mg/L NO.] (-) 0 50

Nitritos [mg/L NO,] 1 100 <0,02 <0,02 0.s0 100 0

Oxidabilidade [mg/l O.] 1 100 <'1,0 <1,0 5,0 100 0

Selenio [pg/L Se](-) 0 10

Sódio [mg/L Na](.) 0 200

SulÍatos [mgil SO.](-) n 250

Tetracloroeteno e ïricloÍoeteno (pg/L) 0 10

Trihalometanos (pg/L) 1 100 16,7 16,7 100 100 0

Parârnetros H idrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Perâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Benzo (a) pireno [yg/L] I '100 <0,003 <0,003 0,0í 0 100 0

Benzo (b) Fluoranteno Ipg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (g,h,i) Perileno [pg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (k) Fluoranteno Ipg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

lndeno (1,2,3,cd) Pireno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Parârnetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros T rihalornetanos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
gue cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Bromodiclorometano Ipgi L] 1 100 2,90 2,90 100 0

Cloroform io-Triclorometano Ipg/L] I 100 2,36 2,36 100 0

Dibromoclorometano Ipg/L] 1 100 3,28 3,28 100 0

ïribromometano Ipg/L] 1 100 8,13 8,13 100 0

Parâmetros Pesticidas

Análises não preüstas no trimestre

Praça Dr. João AbeÌ de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-sântacruz.pt I geral@cm-santacruz.pt
Telefone 291 520 100 | Fox 297524 062
NìPC 511 244 681
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Parârnetros Radioativos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

o/o análises
realizadas

Valor determinado Valor
Pârâmétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alpha Total [Bq/L] 0 0,10

Beta Total [Bq/L] 0 1,0

Dose lndicatiw Total [mSv/ano] 0 0,10

Radão [Bq/Ll 1 100 <10 <10 500 100 0

Tritio IBq/L] 0 100

Parâmetros de Controlo de Rotina í

Parâmetro
N." de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias Coliformes [ufc/100 mL] o 100 0 0 0 100 0

Desinfetante Residual [mg/L Clr] o 100 0,80 0,50 100 0

Escheichia coli [uÍc/'l00 mL] o 100 0 0 n 100 0

Zona de Abastecimento da Galeria do Porto Novo (CMSC) + Reserv. Fonte dos Almocreves

Praça Dr. João Abel de Fréitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-santacruz.pt
Telefone 291 520 100 | Fox 291 524 062
N|PC 511 244 681
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Parâmetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

Yô de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Cheiro [Fator de diluição a 25oC] 5 100 <1 <1 J 100 n

Condutiüdade [pS/cm a 20'C] 5 100 133 97 2500 100 n

Cor [mg/L PtCo] 5 100 <5 <5 20 100 0

Enterococos Iufc/100 mL] Ê 100 n 0 0 100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 5 100 8,7 7,7 >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22"C {ufclmLl 5 100 0 0 100 0

N.o de colónias a 36'C [ufc/ml] Ã 100 0 '100 0

Sabor [Fator de diluição a 25oC] 5 100 <1 <1 100

Tunação [UNTj 5 100 4 <0,5 4 100 0

Parârnetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
N.o de análises

prevstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor delerminado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

1,2ìicloroetano IpS/Ll(.) 0 3,0

Alumínio [Ug/L Al] 1 (iii) 100 <10 <10 200 100 0

Amónio [mg/L NHo] 1 100 <0,04 <0,04 0,50 100 0

Antimónio tUg/L Sbl(.) 0 5,0

Arsénio [pg/L As](.) 0 10

Benzeno tUS/Ll(") 0 1,0

Boro [mg/L B](") 0 1,0

Bromatos Img/L BrOJ(.) 0 10
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Parâmetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo MÍnimo

Cádmio [mg/L Cd](.) 0 5,0

Cálcio [mg/L Caj 1 '100 6 b 100 0

Chumbo [ug/L Pb] 1 100 <3 <3 10 100 0

Cianetos [mg/L Cn](-) 0 50

Cloreto de Vinilo [pg/L] 1 100 <0,1 0 <0,1 0 0,50 100

Cloretos [mg/L Cl](-) 0 250

Clostidium perfingens [uÍc/'l 00 mL] 1 100 0 0 0 100 0

Cobre [mg/L Cu] 1 100 <0.2 <0,2 2.0 100 0

Crómio [pg/L Cr](.) U s0

Dureza total [mg/L CaCOJ 1
'100 36 Jb 100 U

Feno [pg/L Fe] 1 100 59 <50 200 100 0

Fluoretos [mg/L F](-) 0 '1.5

Hidroca rbonetos a romáticos poli cícli cos (pg/L) 100 <0,02 <0,02 0,10 100 0

Manganês [pg/L Mn] 100 <1,6 <1.6 50 '100 rì

Magnésio [mg/L Mg] 100 5 5 100 0

Mercúrio tpg/L Hgl(-) 0 1.0

Níquel [mg/L Ni] 100 <4 <4 20 100 0

Nitratos [mg/L NOJ (.) n 50

Nitritos [mg/L NOJ 1 100 <0,02 <0,02 0,50 100 0

Oxidabilidade [mg/l Ol I 100 3,7 3,7 5,0 100 0

Selénio [pg/L Se](.) 0 10

Sódio [mg/L Na](-) 0 200

Sulfatos [mg/L SO.](-) 0 250

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (lrg/L) 0 '10

Trihalomêtanos (Ug/L) 1 100 1,8 1,8 100 100 0

Parâmetros H idrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Parâmétrico

% de análises
que cumpÍem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Benzo (a) pireno [pg/L] 1 100 <0,003 <0,003 0,010 100 0

Benzo (b) Fluoranteno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (g,h,i) Perileno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (k) Fluoranteno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 '100 0

lndeno (1,2,3,cd) Pireno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Parârnetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Análises não preüstas no tÍimestre

Praça Dr..loão Abel de Freitas,9100-157 Sânta Cruz, MadêiÍa
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-santacauz.pt

Têlefone 291 520 100 | Fox 297524 062
N|PC 511 244 681
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Parânretros T rihalometanos

Parâmetro
N.o de análises

previstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Parametrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bromodiclorometano Ipg/L] 1 100 o,22 0,22 100 0

Cloroform io-Tricloromelano Ipg/L] 1 100 0.16 0.16 100 0

Dibromoclorometano Ipg/L] 1
'100 0,70 0,70 100 0

Tribromometano IUg/L] 1 100 0,68 0.68 100 0

Parânretros Pesticidas

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros Radioativos

Análises não preüstas no trimestre

Zona de Abastecimento do Reservatório do Palheiro Ferreiro

Parârnetros de Controlo de Rotina 1

Perâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias Coliformes [uíc/100 mL] 4 100 0 U U 100 0

DesinÍetante Residual [mg/L Clr] 4 100 0,70 0,17 100 0

Escheichia coli [ufc/100 mL] 4 100 0 0 tJ 100 0

Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N." de análises

previstas no

PCOA

o/o análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

Yo de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Alumínio [pg/L Al] 1 '100 23,6 23,6 200 í00 0

Cheiro [Fator de diluição a 25"C] 1 '100 <1 <1 3 100 0

Clostidium perfingens [ufc/100 mL] I 100 0 0 0 100 0

Condutiüdade [pS/cm a 20'C] 1 100 133 133 2500 100 n

Cor [mg/L PtCo] 1 100 <5 <5 20 100 U

Enterococos [ufc/1 00 mL] 1 100 0 0 n 100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 1 100 8 8 >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22"C luÍclmLl I '100 0 0 100 0

N.o de colónias a 36oC [ufc/ml] I 100 U 0 '100 0

Sabor [Fator de diluição a 25oC] 1 100 <,1 <1 3 100 0

Tunação [UNTI I 100 <0,5 <0,5 4 100 0

Parâmetros de Controlo de lnspeção

Análises não preüstas no trimestre

#itï
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Pràça Dr. João Abel de FÌêitâs, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-santacruu.pt

Ìelefone 291 520 100 | Fox 291 524 062
N|PC 511 244 681
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Parârnetros Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Análises não preústas no trimestre

Parârne tros T rihalorne tanos

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros Pesticidas

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros Radioativos

Análises não preüstas no trimestre

Zona de Abastecimento de Gaula

Parâmetros de Controlo de Rotina I

Parâmetro
N.o de análises

preüslas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias Coliformes [ufc/100 mL] 4 100 0 0 U 100 0

DesinÍetante Residual [mg/L CU 4 100 0,60 <0,1 0 100 0

Escheichia coli [ufc/100 mL] 4 100 0 0 n 100 0

Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

o/o análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumpÍem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Cheiro [Fator de diluição a 25'C] 3 100 <1 <1 J 100 0

Condutiüdade [US/cm a 20'Cl a 100 <1 33 130 2500 100 0

Cor [mg/L PtCo] a 100 <5 <5 20 100 0

Enterococos [uíc/'l00 mL] a 100 n 0 0 100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 3 100 9,0 I,V >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22"C luÍclmLl J 100 0 0 100 0

N.o de colónias a 36"C [ufc/ml] 3 100 15 0 '100 0

Sabor [Fator de diluição a 25'C] 2 100 <1 <,1 3 100 0

Tunaçâo [UNTI 100 0,7 <0,5 4 100 0

Praça Dr. João Abel de Freatas, 9100-157 Santa Cruz, Mãdeirã

www.cm-santacru2.pt I Berai@cm-santacruz.pt
Íelefone 291520 100 | Fox29l524062
N|PC 511 244 681
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Parârnetros de Controlo de lnspeção

Parâmelro
N.o de análises

preústas no
PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de

ViolaçõesMáximo Mínimo

1,2{icloroetano tpS/Ll(-) 1 100 <0,75 <0.75 .) 100 0

Alumínio [Ug/L Al] 1 100 <10 <10 200 100 0

Amónio [mgil NH"] 1 100 <0,04 <0,04 0,5 100 0

Antimónio Iug/L Sb](-) 1 100 <1,0 <1,0 5 100 0

Arsénio [pg/L As](.) 1 100 5 Ã 10 '100 0

Benzeno tpg/LX-) 1 100 <0,2 <0,2 1 í00 0

Boro [mg/L B](") 1 100 <0,01 <0,01 100 0

Bromatos [mg/L BrOJ(-) 1 100 <3 <3 10,0 100 0

Cádmio [mg/L Cd](.) 1 100 <0,9 <0,8 5 100 U

Cálcio [mgil Ca] 1 100 6,3 6,3 100 0

Chumbo [pg/L Pb] 1 100 4 4 10 100 0

Cianetos [mg/L Cn](") 1 100 <5 <5 50 100 0

Cloreto de Vinilo [pg/L] 1 '100 <0,1 0 <0,1 0 0,5 100 0

Cloretos [mg/L Cl](.) 1 100 14 14 250 100 0

Clostidìum pertingens [ufc/100 mL] 'l 100 0 0 0 í00 0

Cobre [mg/L Cu] 100 <0,2 <0,2 2 100 0

Crómio [ug/L Cr](-) 1 100 <'1.0 <1,0 50 100 0

Dureza total [mg/L CaCOJ 1 '100 40 40 100 0

Feno [pg/L Fe] 1 100 63 bó 200 100 0

Fluoretos [mg/t F](.) 1 100 <0,1 <0,1 1,5 100 0

Hidroca rbonetos aromáticos policíclicos (pg/L) 1 100 <0,02 <0,02 0,1 100 0

Manganês [pg/L Mn] 1 '100 2 2 50 100 0

Magnésio [mg/L Mg] 1 't00 5,9 5,9 100 0

Mercúrio [tig/L Hg](-) 1 100 <0,01 <0,01 1 100 0

Níquel [mg/L Ni] 1
'100 <4 <4 20 100 0

Nitratos [mg/L NOJ (.) I 100 <3,2 <3,2 50 100 0

Nitritos [mg/L NOJ 1 100 <0,02 <0,02 0,5 100 0

Oxidabilidade [mg/l Ol I 100 <1 <1 5,0 100 0

Selénio [pg/L Se](-) 1 100 <1 <1 '10 '100 0

Sódio [mg/L Na](-) 1 100 8,9 8,9 200 100 0

Sulfatos [mg/L SO.](.) 1 100 <10 <10 250 100 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 1 100 <0,3 <0,3 10 100 0

Trihalometanos (trg/L) 1 100 13,6 13,6 100,0 100 0

Parârnetros Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Parâmetro
N.o de análises

pÍeüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislaÇão

N.o de
ViolaçõesMáximo MÍnimo

Benzo (a) pireno [prg/L] 1 100 <0,003 <0,003 0,010 100 0

Benzo (b) Fluoranteno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (g,h,i) Perileno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (k) Fluoranteno Ipg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

lndeno (1,2,3,cd) Pireno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

*
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PEça Dr, João Abel de Fr€ita5, 9100-157 Sânta Cruz, MadeiÍa
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-sântacruz.pt

Telefone 291 520 100 | Fax291524 062
N|PC 511 244 681
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Parârnetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Parâmetro
N.o de análises

prevstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Tetracloroeteno tpS/Ll(-) 1 100 <0.20 <0,20 100 0

Tricloroeteno tpS/fl(') 1 100 <0,'10 <0,1 0 100 U

Parârnetros T rihalometanos

Parâmetro
N.o de análises

prevslas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo MÍnimo

Bromodiclorometano Iprg/L] 1 100 4,34 4,34 100 0

CloroÍorm io-Triclorometano Ipg/L] 1 100 5,53 ÃÃ? 100 0

Dibromoclorometano Ipg/L] I 100 3,1 5 3,15 100 0

ïribromometano [pg/L] 1 100 0,63 0,63 100 0

Parârnetros Pesticidas

Parâmetro
N.o de análises

prevstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a leqislaÇão

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Acrinatrina tUS/Ll(") I 100 <0,01 <0,01 0,10 100 0

Bromadiolona tUS/Ll(-) 1 100 <0,0'1 <0,0'l 100 0

Clorpirifos ItrS/Ll(.) 1 100 <0,01 <0,01 0,10 100 0

Clorato (mg/L)(-) 0 0,7

Diquato Ipg/L](-) 1 100 <0,075 <0,075 100 0

Glifosato tpS/11(.) 1 100 <0,05 <0,05 0,10 100 0

Glufosinato amónio IUg/L](-) 1 '100 <0,05 <0,05 0,10 100 0

Mancozebe tpS/Ll(-) 1 100 <0,1 <0,1 0.5 100 0

Oxamil [pg/L](-) 1 100 <0,05 <0,05 0,10 100 0

TeflutrinaIpg/L](-) I 100 <0,01 <0,01 0,1 100 0

Parâmetros Radioativos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alpha Total [Bq/L] 1 100 <0,04 <0,04 0,10 100 0

Beta Total [Bq/L] 1 100 <0,1 <0,1 1,0 100 0

Dose lndicati\a ïotal [mSüano] 1 100 <0,1 0 <0,10 0,10 100 0

Radão IBq/L] 1 100 <10 <10 500 100 0

Tritio [Bq/L] 1 100 <10 <10 100 '100 0

crfr
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Zona de Abastecimento do Moinho da Serra

Parârnetros de Controlo de Rotina 1

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o dê

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bacterias Coliformes [ufc/100 mL] 1 100 2 0 0 50 1 (iv)

Desinfetante Residual [mg/L Clr] 1 100 o.28 <0,1 0 100 0

Escheichia coll [ufc/100 mL] 1 100 0 0 0 100 0

Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N." de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Cheiro [Fator de diluição a 25'C] 1 100 <1 <1 3 '100 0

Condutiüdade IpS/cm a 20"C] 1 100 '160 160 2500 í00 0

Cor [mg/L PtCo] 1 100 <5 <5 20 100 U

Enlerococos [ufc/100 mL] I 100 0 0 0 100 U

pH (escala de Sorensen - 20oC) 1 100 7E 7,5 >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22"C luÍclmLl 1 100 13 13 100

N.o de colónias a 36'C [ufc/mL] 1 100 0 0 100 0

Sabor [Fator de diluição a 25'C] 1 100 <1 <1 3 100 n

Tunação [UNTI 1 100 <0,5 <0,5 4 100 0

Parâmetros de Controlo de lnspeção

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros H idrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Análises não preüstas no trimestre

Parâmetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros T rihalornetanos

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros Pesticidas

Análises não preüstas no trimestre

Parâmetros Radioativos

Análises não preüstas no trimestre

Praça Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Sãhta Cruz, Madeira
www.cm-sântacruz.pt I geral@cm-santacruz.pt

Telefone 291 520 100 | Fox291524062
N|PC 511 244 681
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Zona de Abastecimento da Galçada de São Gil/ Levadas/ Remédios

Parâmetros de Controlo de Rotina 1

Parâmetro
N.o de análìses

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias Coliformes [ufc/100 mL] 3 100 0 0 0 '100 0

Desinfetante Residual [mg/L Clr] 3 100 0,50 0,50 100 0

Escheichìa coll [ufc/100 mL] 3 100 0 0 0 '100 0

Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

7o de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

AlumÍnio [pg/L Al] 2 100 24 22,8 200 100

Cheiro [Fator de diluição a 25'C] 2 100 <1 <J ? 100

Clostidium pertingens [ufc/100 mL] 2 100 0 U 0 100 0

Condutiüdade luS/cm a 20oC] 2 100 <1 33 <1 33 2500 100 0

Cor [mg/L PtCo] t 100 <5 <5 20 100 U

Enterococos [uÍc/100 mL] 2 100 U 0 0 't 00 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 2 100 8,6 8,2 >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22"C luÍclmLl 2 100 0 0 100 0

N.o de colónias a 36'C luÍc/mll 2 100 0 100 0

Sabor [Fator de diluição a 25'C] 2 100 <1 <,| 3 100

Tunação [UNTI 2 100 <0,5 <0,5 4 100 0

Parârnetros de Controlo de lnspeção

Análises não pÍevistas no trimestre

Parârne tros H idrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Análises não preüstas no trimestre

Parâmetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros T rihalonretanos

Análises não preüstas no trimestre

Parâmetros Pesticidas

Análises não preüstas no trimestre

Parâmetros Radioativos

Análises não preüstas no trimestre

Píaça Dr. João Abel de Freitâs,9100-157 Santã Cruz, Madeira
www.cm-sântâcruz.pt I geral@cm-sântãcru2.pt

Íelefone 291 520 100 I Fox 29L 524 062
NtPC 511 244 681
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Parâmetros de Controlo de Rotina 'l

Parâmetro
N." de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor deÌerminado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias Coliformes [ufc/100 mL] 2 100 0 0 0 100 0

Desinfelante Residual [mg/L Clr] 2 100 0,60 0,40 100 n

Escheichia coli [ufc/100 mL] 2 100 0 0 0 100 0

Zona de Abastecimento da Eira da Cruz

Praça Dr. Joâo Abel de treitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-santacÍu2.pt

Telefonê 291 520 100 | Fox 29L524 062
NtPC 511 244 681
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Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

prevstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Parametrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Cheiro [Fator de diluição a 25oC] 2 100 <1 <,1 3 100 0

Clostidium perfingens [ufc/í00 mL] 2 100 0 0 0 100 0

Condutiüdade [US/cm a 20"C] 2 100 85 83 2500 100 0

Cor [mg/L PtCo] 2 100 <5 <5 20 100 0

Enterococos [ufc/100 mL] 2 100 tl U 0 '100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 2 100 8,2 7,9 >6,5e<9,5 '100 0

N." de colónias a 22oC luíclmL] 2 100 0 0 100 0

N.o de colónias a 36'C [ufc/mL] 2 100 0 '100 0

Sabor [Fator de diluição a 25'C] 2 100 <,1 <1 100 n

Tunação [UNTI 2 100 <0,5 <0,5 4 '100 0

Parâmetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de

ViolaçõesMáximo Mínimo

l,2dicloroetano tpS/Ll(.) U 3,0

Alumínio [Ug/L Al] 1 (v) 200

Amónio [mg/L NHo] 1 100 <0,04 <0,04 0,50 100 U

Antimónio [Ug/L Sb](-) ô 5,0

Arsénio [pg/L As](.) 10

Benzeno tpg/Ll(-) U 1,0

Boro [mg/L B](-) 0 1,0

Bromatos [mg/L BroI(-) 0 10

Cádmio [mg/L Cd](.) 0 5,0

Cálcio [mg/L Ca] 1 100 <6 <6 100 0

Chumbo [us/L Pbl I 100 <3,00 <3,00 10 100

Cianetos [mg/L Cn](") 0 50

Cloreto de Vinilo [pg/L] 1 100 <0.1 0 <0,1 0 0,50 100 0

Cloretos Img/L Cl](-) 0 250

Cobre [mgiL Cu] 1 100 <0,2 <0.2 2.0 100 0

Crómio [pg/L Cr](') I 100 <1,0 <1,0 50 100 0

Dureza total [mg/L CaCOJ 1 100 <33 <33 '100 0

Feno [pg/L Fe] 1 '100 <50 <50 200 100 0
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Parâmetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
N." de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Fluoretos [mg/L F](-) 0 1,5

Hidrocarbonetos aromáücos policíclicos (pg/L) 1 100 <0,02 <0,02 0,10 100 tt

Manganês [pg/L Mn] 1 100 <1,6 < 1,6 50 100 0

Magnésio [mg/L Mg] 1 100 4 4 '100 0

Mercúrio [ug/L Hg](.) 0 1,0

Níquel [mg/L Ni] 1 100 4 4 20 100 0

Nitratos [mg/L NOJ (") 0 50

Nitritos [mg/L NOJ 1 '100 <0.02 <0,02 0,50 100 0

Oxidabilidade [mg/l O,] 1 100 <1,0 <1,0 5,0 100 0

Selénio [pg/L Se](-) 0 10

Sódio [ms/L Na](-) 0 200

Sulfatos [mg/L SO.](.) 0 250

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 0 10

Trihalometanos (Ig/L) 1 100 2,8 2,8 100 100 0

Parârnetros Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

o/o de análises
que cumprem
a leqislaqão

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Benzo (a) pireno [pg/L] 1 '100 <0.003 <0,003 0,010 '100 0

Benzo (b) Fluoranteno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (g,h,i) Perileno [pg/L] '| 100 <0,020 <0,020 '100 0

Benzo (k) Fluoranteno [pg/L] I 100 <0,020 <0,020 100 n

lndeno (1,2,3,cd) Pireno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100

Parânetros Tetracloroeteno e Tricloroete no

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros T rihalometanos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bromodiclorometano Ipg/L] 1 100 0,44 0,44 100 U

Cloroformio-Triclorometano Ipg/L] 1 100 0,31 0,31 100 0

Dibromoclorometano [pg/L] 1 100 1,'t3 1,13 100 0

Tribromometano IpgiL] 1 100 0,91 0,91 100 0

Parârnetros Pesticidas

Análises não preústas no trimestre

Praça Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Sãnta Cruz, Madeirâ
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-santacruz.pt

Telefone 291 520 100 | Fox 29L524 062
N|PC 511 244 681
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Parârnetros Radioativos

ParâmêtÍo
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alpha Total [Bq/L] 0 0,1 0

Beta Total [Bq/L] 0 1.0

Dose lndicatim Tolal [mSv/ano] 0 0,10

Radão IBq/L] 1 100 <10 <10 500 100 0

ïritio IBq/Lj 0 100

Zona de Abastecimento do Santo da Serra/ Terra Velha/ Nasc. Meia Serra

Parârnetros de Controlo de Rotina 1

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bacterias Coliformes [ufc/100 mL] 2 100 0 0 0 100 0

Desinfetante Residual [mg/L Clr] 3 100 0,70 0,60 100 0

Escheichia coll [ufc/100 mL] 3 100 0 n 0 100 0

Praça Dr. João Abel de Frêitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santãcruz.pt I geral@cm-santacruz.pt

Telefone 291520 100 | Fox29l524062
NIPC 511 244 681

.ü#*

H

Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alumínio [pg/L Al] 2 100 16,8 <10 200 100 0

Cheiro [Fator de diluição a 25oC] 2 100 <1 <1 J 100 0

Clostridium perfingens [ufcl1 00 mL] 2 101 0 0 0 100 n

Condutiüdade [pS/cm a 20'C] 2 100 133 81,4 2500 100 0

Cor [mg/L PtCo] 100 <5 <5 20 100 0

Enterococos [ufcl100 mL] 2 100 0 0 0 100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) 2 100 7,8 7,7 >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22oC [uÍclmLl 2 100 n 0 100 0

N.o de colónias a 36"C [ufc/mL] 2 100 0 0 100 0

Sabor [Fator de diluição a 25"C] 2 100 <1 <1 ? 100 n

ïunação IUNTI 2 100 0,8 <0,5 4 100

Parâmetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

1,2ìicloroetano tpg/Ll(-) U 3,0

Amónio [mg/L NH"] 1 100 <0,04 <0,04 0,50 100 0

Antimónio ttrg/L Sbl(.) 0 5,0

Arsénio [pg/L As](-) 0 10

Benzeno tpg/Ll(-) 0 1,0

Boro [ms/L Bl(") 0 1,0
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Parâmetros de Controlo de lnspeção

Parâmetro
No de análises
preúslas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Peramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

No de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Bromatos [mg/L BrOl(.) 0 100 10

Cádmio [mg/L Cd](") 0 100 5,0

Cálcio [mg/L Ca] 1 100 4,2 4,2 100 0

Chumbo [pg/L Pb] 1 100 <3 <3 10 100 0

Cianetos [mg/L Cn](') 0 100 50

Cloreto de Vinilo [pg/L] I 100 <0,1 0 <0,1 0 0,50 100 0

Cloretos [mg/L Cl](.) 0 '100 250

Cobre [mg/L Cu] 1 100 <0.2 <0,2 2,0 100 0

Crómio [pg/L Cr](.) 0 100 50

Dureza total [mg/L CaCOJ 1 '100 26 26 100 0

Feno [pg/L Fe] 1 100 <50 <50 200 100 0

Fluoretos [mg/L F](-) 0 100 1.5

Hidroca rbonetos a romáticos pol icícl icos (yg/L) 1 100 <0,20 <0,20 0,10 100 0

Manganês [Ug/L Mnl 1 100 <1,6 <1.6 50 100

Magnésio [mg/L Mg] 1 100 3,6 3,6 100 0

Mercúrio tpg/L Hgl(.) 0 '100 1.0

Nhuel [mg/L Nil I 100 <4 <4 20 100 0

Nitratos [mg/L NOI (-) 0 100 50

Nitritos [mg/L NOI I 100 <0,02 <0,02 0,50 100 0

Oxidabilidade [mg/l OJ 1 100 2,2 2,2 5,0 100 0

Selenio [pg/L Se](-) 0 100 10

Sódio [ms/L Na](.) 0 100 200

Sulfatos [mg/L SO.](-) 0 100 250

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 0 100 10

Trihalometanos (Ug/L) 1 100 24 24 100 100 0

Parâme tros H idrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Parâmetro
N.o de análises

preústas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Benzo (a) pireno [pg/L] 100 <0,003 <0,003 0,010 100 0

Benzo (b) Fluoranteno [pg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (g,h,i) Perileno [pg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (k) Fluoranteno [pg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

lndeno (1,2,3,cd) Pireno [pg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

Parânretros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Análises não preüstas no trimestre

Parârne tros T rihalornetanos

Parâmetro
N." de análises

prevstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Parametrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bromodiclorometano IUg/L] 100 7,67 7,67 100 0

üÕ
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NtPC 511 244 681
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Parârnetros T rihalometanos

Parâmetro
N.'de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinedo Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislaÇão

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Cloroform io-Triclorometano Ipg/L] 1 100 9,31 9,31 100 0

Dibromoclorometano Ipg/L] 1 100 6,07 6,07 100 0

Tribromometano Ipg/L] 1 100 0,92 not 100 0

Parârnetros Pesticidas

Análises não preüstas no trimestre

Parârnetros Radioativos

Parâmetro
N.' de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramelrico

% de análises
que cumprem
a leqislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alpha Total [Bq/L] 0 0,1 0

Beta Total [Bq/L] 0 1,0

Dose lndicati\a Total [mSv/ano] 0 0.10

Radão [Bq/L] 1 100 <10 <10 500 100 0

Tritio [Bq/L] 0 100

Zona de Abastecimento dos Moinhos/ Levadas/ Eiras/ Moinho Valente

Parâmetros de Controlo de Rotina í

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétnco

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Bactérias Coliíormes [ufc/100 mL] 4 100 1B 0 0 80 I (iv)

Desinfetante Residual [mg/L Clr] 4 100 0,70 <0,'10 100 U

Escheichia coll [ufc/100 mL] 4 100 0 0 0 100 0

Parârnetros de Controlo de Rotina 2

Parâmetro
N.o de análises

preústas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétnco

% de análises
que cumprem
a leqislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alumínio [pg/L Al] J '100 29,8 <10 200 100 0

Cheiro [Fator de diluição a 25'C] J 100 <1 <1 J 100 0

Clostidium peffingens [ufc/'|00 mL] J 100 0 0 0 100 0

Condutiüdade [pS/cm a 20'C] 3 100 180 <133 2500 100 0

Cor [mg/L PtCo] 3 100 <5 <5 20 '100 0

Enterococos [ufc/100 mL] 100 0 0 0 100 0

pH (escala de Sorensen - 20oC) J 100 8,2 7.7 >6,5e<9,5 100 0

N.o de colónias a 22"C lufclmLl 100 237 0 100 0

N.o de colónias a 36oC [ufc/ml] 100 221 0 '100 0

Sabor lFator de diluição a 25'C] 2 100 <1 <1 J 100 0

Tunação [UNTj J 100 <0,5 <0,5 4 100 0

úHry
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Prãça DÍ. .,oão Abel de Freitas, 9100'157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacruz.pt I geral@cm-santacruz.pt

Íelefone 291 520 100 | Fox 291524 062
NtPC 511 244 681
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Parârnetros de Controlo de lnspeção

PaÍâmetro
N.o de análises

preüstas no
PCOA

% análises
realizadas

Valor delerminado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

í,2dicloroetano [pg/L] 1 100 <0,75 <0,75 3,0 100 0

Amónio [mg/L NH"] 1 100 <0,04 <0,04 0,50 100 0

Antimónio [Ug/L Sb] 1 100 <1.0 <1,0 5,0 100 0

Arsénio [pg/L As] 1 '100 <3 <3 10 100 U

Benzeno [pgiL] 1 100 <o.2 <0,2 1,0 100 0

Boro [mg/L B] 1 100 0,01 0,01 '1,0 100 0

Bromatos [mg/L BrO.] 1 100 <3 <3 10 100 0

Cádmio [mg/L Cd] 1 100 <0,8 <0,8 5,0 100 tt

Cálcio [mg/L Ca] I 100 10 10 100 tt

Chumbo [Ug/L Pb] 1 100 <3 <3 10 100 0

Cianetos [mg/L Cn] I 100 <5 <5 50 't00

Cloreto de Vinilo [ug/L] I 100 <0,10 <0,1 0 0,50 100

Cloretos [mg/L Cl] 1 100 19 19 250 '100 0

Cobre [mg/L Cu] 1 100 <0,2 <0,2 2,0 100 0

Crómio [pg/L Cr] 1 100 <1,0 <1,0 50 100 0

Dureza total [mg/L CaCOI 1 100 67 67 100 0

Feno [pg/L Fe] I 100 180 180 200 100 0

Fluoretos [mg/L F] 1 100 <0,1 <0,1 1,5 100 0

Hidrocarbonetos a romáticos pol icícl icos (pg/L) 1 100 <0,02 <0,02 0,10 100 U

Manganês [!rg/L Mn] 1 100 <'1,6 <1,6 50 100 0

Magnésio [mg/L Mg] 1 100 '10 '10 100 0

Mercúrio [pg/L Hg] I 100 <0,01 <0,01 1,0 100 0

Níquel [mg/L Ni] I 100 <4 <4 20 100 0

Nitratos [mg/L NOJ I 100 13 '13 50 100 0

Nitítos [mg/L NOI I 100 <0,02 <0,02 0,50 100 0

Oxidabilidade [mg/l OJ 1 100 1,2 1,2 5,0 '100 0

Selénio [pg/L Se] 1 100 <1 <1 10 100 0

Sódio [ms/L Na] I 100 13 13 200 100 0

Sulfatos [mg/L SO.] 1 100 4,3 4,3 250 100 0

Teúacloroeteno e Tricloroeteno (yg/L) 1 100 <0,3 <0,3 10 100 0

Trihalometanos (Ug/L) 1 100 4,4 4,4 100 100 0

Parârnetros H idrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Benzo (a) pireno [pg/L] 1 100 <0,003 <0,003 0,010 100 0

Benzo (b) Fluoranteno Ipg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (g,h,i) Perileno [pg/L] 1 100 <0,020 <0,020 100 0

Benzo (k) Fluoranteno [pgiL] I 100 <0,020 <0.020 100 0

lndeno ('1,2,3,cd) Pireno [pg/L] 100 <0,020 <0,020 100 0

üü

H
Praça Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Santê Cíuz, Madeirâ
www.cm-santacruz.pt I Eeral@cm-santacruz.pt
Telefone 291 520 100 | Fox29l524062
N|PC 511 244 681

L7 /L9



Parârnetros Tetracloroeteno e Tricloroeteno

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a leqislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Tetracloroeleno tUS/Ll(.) 100 <0,20 <0.20 100 0

ïricloroeteno tUS/Ll(t) 100 <0,10 <0,1 0 100 0

Parârnetros T rihalometanos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Peremétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N. de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Bromodiclorometano Ipg/L] 1 100 <0,1 0 <0,1 0 100 0

Cloroform io-Triclorometano Ipg/L] 1 100 <0,10 <0,1 0 100 0

Dibromoclorometano Ipg/L] 1 '100 0,58 0,58 100 U

Tribromometano Ipg/L] 1 100 3.78 3,78 100 0

Parârnetros Pesticidas

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCOA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de
ViolaçõesMáximo Mínimo

Acrinatrina tpS/Ll(") I '100 <0.01 <0,01 0,10 í00 0

Bromadiolona tUS/Ll(-) I 100 <0,01 <0,0'l 100 0

Clorpirifos tpS/Ll(") I 100 <0.01 <0,01 0,10 100 0

Clorato (mg/L)(-) 0 0,7

Diquato Ir.rg/L](.) 1 100 <0,075 <0,075 100 0

Glifosato tug/Ll(.) I 100 <0,05 <0,05 0,10 100 0

Gluíosinato amónio Ipg/L](-) 1 100 <0,05 <0,05 0,1 0 100 0

Mancozebe tpS/Ll(.) 1 100 <0,1 <0,1 0,5 100 0

Oxamil [ug/L](") I 100 <0,05 <0,05 0,1 0 100 0

TeflutrinaIpg/L](") I 100 <0,01 <0,01 0,1 100 0

Parârnetros Radioativos

Parâmetro
N.o de análises

preüstas no

PCQA

% análises
realizadas

Valor determinado Valor
Paramétrico

% de análises
que cumprem
a legislação

N.o de

ViolaçõesMáximo Mínimo

Alpha Total [Bq/L] I 100 <0,04 <0,04 0,1 0 100 0

Beta Total [Bq/L] 1 100 <0,'l <0,1 1,0 100 0

Dose lndicatira Total [mSv/ano] 1 't 00 <0,1 0 <0,1 0 0,1 0 100 0

Radão [Bq/L] 1 100 <10 <10 500 100 0

Tritio IBq/L] 1 100 <10 <10 100 100 0

Os parâmetros assinalados a negrito são obtidos através da análise de outros parâmetros conforme descrito nas

respetivas tabelas
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(.) Foi solicitada a dispensa aos parâmetros conservativos nas Zonas de Abastecimento, segundo o n.o 3 do

artigo 11.o, do Decreto-lei n.o 306/2007 de 27 de agosto, na sua redação atual;

(i) Para o incumprimento do parâmetro Bactérias Coliformes e Escherichia coli, foram efetuadas três contra-

análises no mesmo ponto de amostragem, sendo que o último resultado obtido se encontra abaixo do valor

paramétrico constante no Decreto-lei n.o 306/2007 de 27 de agosto, na sua redação atual;

(ii) Parâmetro não realizado na data prevista devido a inconformidade no parâmetro Bactérias Coliformes,

situação sanada posteriormente;

(iii) Parâmetro não realizado na data prevista, situação sanada posteriormente;

(iv) Para o incumprimento do parâmetro Bactérias Coliformes, foi efetuada contra-análise no mesmo ponto de

amostragem, sendo que o resultado obtido se encontra abaixo do valor paramétrico constante no Decreto-lei n.o

30612007 de 27 de agosto, na sua redação atual;

(v) Parâmetro não realizado na data prevista. Aguardamos receção de resultados.

Observações:

- Uma análise ao grupo CR2 engloba a análise aos parâmetros do grupo CR1;

- Uma análise ao grupo Cl engloba a análise aos parâmetros dos grupos CR1 e CR2;

- Valor Paramétrico - valor especificado ou concentração máxima ou mínima para uma propriedade, elemento,

organismo ou substância conforme Decreto-lei no306/2007 de 27 de agosto, na sua redação atual;

- Recomenda-se que as concentrações do parâmetro Desinfetante Residual estejam entre 0,2 e 0,6 mg/L Clz;

- Não é desejável que o Número de Colónias a22oC e a 36oC seja superior a 100 e 20 ufc/ml, respetivamente;

- Não e desejável que a concentração de Cálcio seja superior a 100m9/L Ca;

- É desejávelque a Dureza Total esteja entre 150 e 500mg/L CaCOo;

- Não é desejável que a concentração de Magnésio seja superior a 50mg/L Mg;

- Os resultados referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas, dos pontos de recolha da zona de

abastecimento em questão;

- Entidade responsável pela recolha: Laboratório Biogerm, S.A;

- Análises realizadas pelo Laboratório Biogerm, S.A.

üÕ
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